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RAPPORT DôANALYSE 

THERMOGRAPHIQUE 
  

Rapport n° : 20101020-1 

Société :        XXXXXXX 

Site de :         XXXXXX 

Date :            20/10/2010 

 

Pour lôentreprise intervenante : 

Examen thermographique effectué par :  L.LECLERCQ 

Rédaction du rapport thermographique : L.LECLERCQ 

Pour lôentreprise utilisatrice :  

Accompagnateur : Monsieur XXXXXXX 

 

Signature de l’opérateur :                                                               Cachet de l’entreprise intervenante : 

 

                                                                                                             THYA THERMOGRAPHIE 

   Ferme de Behaine 

      02250 Marle 

               Tel : 03.23.23.47.55 

                                                                                                                    Siret: 48956950900024 - APE : 7120B 

     l.leclercq@thya-thermographie.fr 
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Date ou période du contrôle : 

Le contrôle de vos installations électriques a été réalisé le 20 octobre 2010. 

 

Modèle et caractéristiques de la caméra et des logiciels utilisés : 

Une caméra de marque FLIR modèle T335, dite caméra à ondes longues. 

N° de série 456001423. 

Caméra étalonnée le 12 mai 2010. 

 

● Gamme de température : -20 à 650°C, 

● Détecteur microbolomètre non refroidi de 320×240 pixels, 

● Objectif champ optique standard : 25°×19° à 0,4m, 

● IFOV : 1,36 mrd, 

● Bande spectrale : 7,5 à 13 micromètres, 

● Résolution thermique : 0,05°C à 30°C, 

● Distance de focalisation de 30cm ¨ lôinfini avec une mesure à un mètre en générale sauf indication 

contraire sur le rapport, 

● Appareil photo numérique intégré de 3,1 méga pixels, 

● Stockage numérique sur carte mémoire SD, 

● Ecran couleur. 

Une chaîne d’acquisition et de traitement thermique par le logiciel FLIR Quickreport 1.2. 

L’émissivité de la caméra a été réglée sur 0,85. 

Le traitement informatique des thermogrammes permet éventuellement de modifier cette émissivité si les 

besoins s’en faisaient sentir. 

 

Nom de lôop®rateur : 

 

L’opérateur était Monsieur Laurent LECLERCQ. 

Vous trouverez ci-joint une copie de son attestation de compétence en cours de validité. 

(La validité de cette attestation de compétence peut être vérifiée sur www.cnpp.com) 

 

Nom et fonction de lôaccompagnateur : 

 

Lors du contrôle des installations électriques, l’opérateur était accompagné de Monsieur XXXXXX du 

service maintenance. 

 

 

 

 

 

Références 
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Liste des matériels et installations existants  

de l’établissement XXXXXXXX 

Partie renseign®e par lôentreprise utilisatrice 

Localisation Equipement ou installation Repère 

% de la 

charge 

nominale 

usuelle 

  Contrôle thermographique 

          Constat:                                  
   Rien à signaler :RAS 

Non contrôlé : NC 

N° de fiche 

Motif de 

lôabsence de 

contrôle (NC) 

A la date   

du 

Administratif Armoire bureau N°5  30 RAS  20/10/10 

Administratif Armoire informatique  20 RAS  20/10/10 

Administratif Armoire cuisine N°6  60 RAS  20/10/10 

Local électrique TGBT  50 RAS  20/10/10 

Local électrique Coffret condensateurs  80 RAS  20/10/10 

Chaufferie Armoire générale  10 RAS  20/10/10 

Local énergie Armoire générale  60 RAS  20/10/10 

Local énergie Compresseur GA75  100 RAS  20/10/10 

Mécanique Armoire N°2  40 RAS  20/10/10 

Atelier toile Armoire générale N°3  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire N°1 éclairage  70 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire N°8 chauffage  10 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire chauffage zone moules  10 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire N°4 broyage  20 Fiche N°1  20/10/10 

Fabrication Armoire sécheur centrale matière  90 Fiche N°2  20/10/10 

Fabrication Armoire commande centrale matière  60 RAS  20/10/10 

Fabrication Coffret PC broyage  60 RAS  20/10/10 

Local machine Coffret broyeur N°604  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Local machine Coffret broyeur N°601  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Local machine Coffret broyeur Colortronic  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Local machine Coffret broyeur Moditec  80 RAS  20/10/10 

Local machine Coffret broyeur N°612  70 RAS  20/10/10 

Local machine Coffret vis verte  70 RAS  20/10/10 

Local machine Coffret étuve rouge N°10  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°202  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°207  70 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°208  90 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°216  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°218  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°219  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°220  60 Fiche N°3  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°223  60 Fiche N°4  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°224  80 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°225  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°226  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°227  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°228  60 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°229  70 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°230  80 RAS  20/10/10 
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Liste des matériels et installations existants (suite) 

 

Partie renseign®e par lôentreprise utilisatrice 

Localisation Equipement ou installation Repère 

% de la 

charge 

nominale 

usuelle 

  Contrôle thermographique 

       Constat: 
   Rien à signaler :RAS 

Non contrôlé : NC 

N° de fiche 

Motif de 

lôabsence de 

contrôle (NC) 

A la date   

du 

Fabrication Armoire machine N°231  80 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°232  70 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°233  80 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°234  80 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°235  60 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°237  70 Fiche N°5  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°710  80 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°720  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°736  80 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°738  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°740  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°742  90 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°743  90 Fiche N°6  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°744  90 Fiches N°7 et N°8  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°745  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°746  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°747  90 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°748  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°749  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°750  - NC A l’arrêt 20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°751  70 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°753  80 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°754  70 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire machine N°808  50 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire plisseuse four N°816  70 RAS  20/10/10 

Fabrication Armoire plisseuse four N°817  70 RAS  20/10/10 
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Constat Echauffement anormal de la phase 3 en amont du disjoncteur 

Environnement Normal 

Analyse Mauvais serrage du conducteur 

Action préconisée Resserrer le conducteur 
Priorité 

2 
            Suite donnée par l’entreprise utilisatrice : 

Action corrective effectuée le :                            par :                                            signature :    

  

Distance de prise de vue               

(en m) 
1 

Emissivité 
0,85 

Angle de l’objectif (°) 25 

T° réfléchie (°C) 28 

T° maximale observée (°C)                  

(T max) 
46,2 

T° scène thermique (°C)                               

(T scène) 
25,6 

ȹ T (°C)                                                

T max-T scène 
20,6 

T° équipement similaire (°C)                 

(T équipement) 
 

ȹ T (°C)                                                

(T max-T équipement) 
 

Charge estimée (%) 20 

In
te

n
si

té
 (

A
) N  

Ph 1  

Ph 2  

Ph 3  

I nominale  

Fabrication ï Armoire N°4 Broyage                                             

Départ machine/ Disjoncteur 38A 
Fiche N°1 
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Constat Echauffement excessif des phases en amont du contacteur 

Environnement Chaud 

Analyse Section trop faible, circuit trop chargé 

Action préconisée Vérifier l’adéquation section/courant. Changer les conducteurs 
Priorité 

1 
            Suite donnée par l’entreprise utilisatrice : 

Action corrective effectuée le :                            par :                                            signature :    

Distance de prise de vue               

(en m) 

1 

Emissivité 0,85 

Angle de l’objectif (°) 25 

T° réfléchie (°C) 28 

T° maximale observée (°C)                   

(T max) 
94 

T° scène thermique (°C)                               

(T scène) 
51,8 

ȹ T (°C)                                                

T max-T scène 
42,2 

T° équipement similaire (°C)                 

(T équipement) 
 

ȹ T (°C)                                                

(T max-T équipement) 
 

Charge estimée (%) 90 

In
te

n
si

té
 (

A
) N  

Ph 1  

Ph 2  

Ph 3  

I nominale  

Fabrication ï Armoire sécheur centrale matière               

Contacteur sans repère / Phases 1 et 2 
Fiche N°2 
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Constat Echauffement du conducteur sur la carte de sortie 

Environnement Normal 

Analyse Mauvaise connexion au niveau de la cosse « faston » 

Action préconisée Changer la cosse 
Priorité 

1 
            Suite donnée par l’entreprise utilisatrice : 

Action corrective effectuée le :                            par :                                            signature :    

Distance de prise de vue               

(en m) 
1 

Emissivité 0,85 

Angle de l’objectif (°) 25 

T° réfléchie (°C) 28 

T° maximale observée (°C)                    

(T max) 
109,4 

T° scène thermique (°C)                               

(T scène) 
27,5 

ȹ T (°C)                                                 

T max-T scène 
81,9 

T° équipement similaire (°C)                 

(T équipement) 
 

ȹ T (°C)                                                

(T max-T équipement) 
 

Charge estimée (%) 60 

In
te

n
si

té
 (

A
) N  

Ph 1  

Ph 2  

Ph 3  

I nominale  

Fabrication ï Armoire machine N° 220                                                

1ère Carte de sortie/Conducteur blanc à cosse 
Fiche N°3 
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Constat Echauffement du porte fusible 

Environnement Normal 

Analyse Porte fusible défectueux 

Action préconisée Remplacer le porte fusible 
Priorité 

2 
            Suite donnée par l’entreprise utilisatrice : 

Action corrective effectuée le :                            par :                                            signature :    

Distance de prise de vue               

(en m) 
1 

Emissivité 0,85 

Angle de l’objectif (°) 25 

T° réfléchie (°C) 28 

T° maximale observée (°C)                    

(T max) 
53,6 

T° scène thermique (°C)                               

(T scène) 
30,9 

ȹ T (°C)                                                 

T max-T scène 
11,6 

T° équipement similaire (°C)                

(T équipement) 
 

ȹ T (°C)                                                 

(T max-T équipement) 
 

Charge estimée (%) 60 

In
te

n
si

té
 (

A
) N  

Ph 1  

Ph 2  

Ph 3  

I nominale  

Fabrication ï Armoire machine N° 223                                          

Porte fusible 06Q11 
Fiche N°4 
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Constat Echauffement au niveau de la connexion au bornier 

Environnement Normal 

Analyse Cosse défectueuse 

Action préconisée Vérifier la cosse et le sertissage, remplacer si besoin 
Priorité 

1 
            Suite donnée par l’entreprise utilisatrice : 

Action corrective effectuée le :                            par :                                            signature :    

Distance de prise de vue               

(en m) 
1 

Emissivité 0,85 

Angle de l’objectif (°) 25 

T° réfléchie (°C)                 28 

T° maximale observée (°C)                                    

(T max) 
65,6 

T° scène thermique (°C)                                             

(T scène) 
33,4 

ȹ T (°C)                                                                

T max-T scène 
32,2 

T° équipement similaire (°C)                                

(T équipement) 
 

ȹ T (°C)                                                             

(T max-T équipement) 
 

Charge estimée (%) 70 

In
te

n
si

té
 (

A
) N  

Ph 1  

Ph 2  

Ph 3  

I nominale  

Fabrication ï Armoire machine N° 237                            

Bornier/conducteur borne 271K                                          Fiche N°5 
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Constat Echauffement excessif de la bobine du contacteur 

Environnement Normal 

Analyse Mauvaise conception, usure du circuit magnétique 

Action préconisée Remplacer le contacteur 
Priorité 

1 
            Suite donnée par l’entreprise utilisatrice : 

Action corrective effectuée le :                            par :                                            signature :    

Distance de prise de vue               

(en m) 
1 

Emissivité 0,85 

Angle de l’objectif (°) 25 

T° réfléchie (°C)                 28 

T° maximale observée (°C)                                   

(T max) 
106,9 

T° scène thermique (°C)                                              

(T scène) 
34 

ȹ T  (°C)                                                             

T max-T scène 
72,9 

T° équipement similaire (°C)                                 

(T équipement) 
 

ȹ T  (°C)                                                               

(T max-T équipement) 
 

Charge estimée (%) 90 

In
te

n
si

té
 (

A
) N  

Ph 1  

Ph 2  

Ph 3  

I nominale  

Fabrication ï Armoire machine N° 743                              

Contacteur KM6                             
Fiche N°6 
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Constat Echauffement excessif du porte fusible et du conducteur en amont 

Environnement Normal 

Analyse Mauvais serrage du conducteur, porte fusible défectueux 

Action préconisée Vérifier le serrage, remplacer le porte fusible si besoin 
Priorité 

1 
            Suite donnée par l’entreprise utilisatrice : 

Action corrective effectuée le :                            par :                                            signature :    

Distance de prise de vue               

(en m) 
1 

Emissivité 0,85 

Angle de l’objectif (°) 25 

T° réfléchie (°C)                 28 

T° maximale observée (°C)                                 

(T max) 
68,2 

T° scène thermique (°C)                                              

(T scène) 
38,1 

ȹ T (°C)                                                                

T max-T scène 
30,1 

T° équipement similaire (°C)                                 

(T équipement) 
 

ȹ T (°C)                                                                

(T max-T équipement) 
 

Charge estimée (%) 90 

In
te

n
si

té
 (

A
) N  

Ph 1  

Ph 2  

Ph 3  

I nominale  

Fabrication ï Armoire machine N° 744                               

Phase/porte fusible F63                           
Fiche N°7 
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Constat Echauffement du conducteur au niveau de la borne connexion rapide 

Environnement Normal 

Analyse Mauvaise connexion à la borne 

Action préconisée Refaire la connexion, remplacer la borne si besoin 
Priorité 

1 
            Suite donnée par l’entreprise utilisatrice : 

Action corrective effectuée le :                            par :                                            signature :    

 

Distance de prise de vue               

(en m) 
1 

Emissivité 0,85 

Angle de l’objectif (°) 25 

T° réfléchie (°C)                 28 

T° maximale observée (°C)                                    

(T max) 
69,2 

T° scène thermique (°C)                                              

(T scène) 
28,8 

ȹ T (°C)                                                                

T max-T scène 
40,4 

T° équipement similaire (°C)                                 

(T équipement) 
 

ȹ T  (°C)                                                                

(T max-T équipement) 
 

Charge estimée (%) 90 

In
te

n
si

té
 (

A
) N  

Ph 1  

Ph 2  

Ph 3  

I nominale  

Fabrication ï Armoire machine N° 744                         

Bornier/Borne L211                       
Fiche N°8 
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  Plisseuse papier Fiche N°9 
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      Machine 742 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Machine 743 :  

Machine 742 et 743 Fiche N°10 
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Machine 744 Fiche N°11 
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Liste récapitulative des anomalies constatées 
 

De l’établissement XXXXXXXX 

Site de XXXXXX 

Liste établie le 20/10/2010 

Par L.LECLERCQ de l’entreprise intervenante THYA THERMOGRAPHIE 

Localisation Equipement ou installation Repère 
N°          

de fiche 

Degré de 

priorité 

Suite 

donnée par 

lôentreprise 

utilisatrice 

Date et 

résultat du 

contrôle TIR 

suivant 

Fabrication Armoire N°4 broyage Départ machine 1 2   

Fabrication Armoire sécheur centrale matière Contacteur 2 1   

Fabrication Armoire machine N°220 Cosse carte de sortie 3 1   

Fabrication Armoire machine N°223 Porte fusible 06Q11 4 2   
Fabrication Armoire machine N°237 Borne 271K 5 1   
Fabrication Armoire machine N°243 Contacteur KM6 6 1   

Fabrication Armoire machine N°744 Porte fusible F63 7 1   

Fabrication Armoire machine N°744 Bornier L211 8 1   
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Avis et améliorations proposés vis à vis du risque incendie 

 

 

- Ventiler les armoires qui présentent une chaleur excessive. 
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x 

ATTESTATION Q19 ï COMPTE RENDU DE CONTRĎLE DôUNE 

INSTALLATION ELECTRIQUE PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE 

 

Nom de l’entreprise utilisatrice : XXXXXX 

Nature de l’activité exercée : Fabrication de xxxxxxx 

Date de la visite : 20/10/2010 

Je soussigné, LECLERCQ Laurent, opérateur ayant obtenu l’attestation de compétence en cours de 

validité délivrée par le CNPP (dont ci-joint copie) 

Ÿ de l’entreprise intervenante suivante : 

THYA THERMOGRAPHIE 

Ferme de Behaine 

02250 Marle 

Nom de l’accompagnateur de l’entreprise utilisatrice : Monsieur XXXXXXX 

Ÿ de l’entreprise utilisatrice suivante : 

XXXXXXXX 

ZI xxxxxxx 

60000 XXXXXXX 

déclare avoir procédé au contrôle des installations électriques déclarées par l’entreprise utilisatrice selon 

« la liste des matériels et installations existants » du présent document, en respectant le document 

technique APSAD D19. 

Lorsqu’il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence des bâtiments concernés par le compte rendu : 

Usine et bureaux administratifs. 

Nombre de priorités : 

De degré 1 (action immédiate)          de degré 2 (action sous 2 mois)          de degré 3 (à surveiller) 

La liste des équipements déclarés selon « la liste des matériels et installations existants » correspond-elle 

à l’intégralité des installations électriques des bâtiments concernés      oui           non 

Si non, indiquez les entit®s et/ou ensemble dôinstallations/®quipements non d®clar®s : 

------- 

L’ensemble des équipements déclarés selon « la liste des matériels et installations existants » ont-ils été 

contrôlés     oui             non            (Nombreuses machines à l’arrêt) 

Avis et améliorations proposés (synthèse) : 

Ventiler les armoires qui présentent une chaleur excessive. 

Nous assurons qu’un rapport de contrôle détaillé tel que spécifié dans le document technique APSAD 

D19 a été remis à notre client. 

 

 

 

x   

  

A Marle, le 25 octobre 2010.                                                            Cachet de l’entreprise intervenante 

Signature de l’opérateur 

 


